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CAILHAUIe11/01/2026

SCI SOMAFI
Monsieur JeanMichel MURATET

21 Avenue de Foix
09100 PAMIERS

Notre référence : DIAFLK032601 006
Objet :

25 Chemin de Peyreblanque
09100 PAMIERS
Bureaux

Monsieur,

Nous vous adressons gointle(s) diagnostic(sjlu bien immobilier référencé en objet.

Nous vous remercions de votre confiance, et restons a votre disposition pour réaliser toutes
opérations que vous voudrez bien nous confier.

Nous vous prions d'agréeiyionsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

Monsieur JeanBaptiste VERDIER
Diagnostiqueur certifié

Réf.: ier
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Syntheése Dossier de Diagnostic Technique

Réf. : DIAFLK03-2601 -006

ﬂropriétaire:SCl SOMAFI, Monsieur Jedfichel MURATET\
Adresse du bhien 25 Chemin de Peyreblanque
09100 PAMIERS

Nature du bien Bureaux

Localisation du bienSans objet

Numéro de lot: Sans objet

Date du permis de construire 2005

Date limite de validité08/07/2026

Qéférnnr\n rliant J

DPE Date limite de validité10/01/2036 |
Consommation énergétique Emission de gaz a effet de serre
Batiment économe Batiment Faible émission de GES Batiment

:kgéqcmlmian

6a15 B

1113210 C —@

kWhgp/m2.an
211 a 350 D

16 a 30 C

351 a 540 E

Batiment énergivore Forte émission de GES

-@ BNMRNLL@SHNM @MMTDKKD DRS DRSHL¢D DM

Surface Habitable Validité illimitée (sauf travaux)
Surface habitable : 166,78 m2
Surface hors habitable : 15,15 m2
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> Syntheése Dossier de Diagnostic Technique

éf. : DIAFLK03-2601 006

ERP Date limite de validité : 08/07/2026

Risque sismique : Zone Faible
Risque radon : Faible

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Zonage du retraifgonflement des argiles : Aléa Moyen

Cette fiche de synthese reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.

Elle est donnée a titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle.

*pour le cas ou il est indiqué validiféimitteC%.TM CDR CH @F MNR S H B R en chdVide @a@4dx) 8eQ@lgangeebtBeS OK TR U @K
réglementation dans le cas de diagnostic amianfgour les parties concernanides obligations ou recommandations issues des

FQHKKDR C%EU@KT@SHNM C%ES@S CD BNMRDQU@SHNM CDR dit@9dleH@TW NT OQNCT

Réf.: DIAFLK032601 006 ier -
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> Les intervenants du dossier

Propriétaire: SCI SOMAFI, Monsieur Jedichel MURATET

21 Avenue de Foix, 0910(PAMIERS

P Votre cabinet:

Route de Cailhavel, 11240 CAILHAU

05 61 60 82 90 frederic.florekcourlet@diagamter.com

>  Technicien Monsieur JearBaptiste VERDIER

05 61 60 82 90 jeanbaptiste.verdier@diagamter.com

Monsieur JearBaptiste VERDIER
Diagnostiqueur certifié

Synthesedossier
Réf. : DIAFLK032601 -006

Réf.: DIAFLK032601 006 ier -
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'> DINGAMTER

Irréprochable pour votre bien

Diagnostic de performance énergétique
Une information au service de la lutte contre I'effet de serre
(6.3.a bis) bureaux, services administratifs, enseignement

N e, ... DIA-FLK03-2601-006 Date (visite) : ...... 09/01/2026
N° ADEME :........... ...2609T0067579I Diagnostiqueur : .Monsieur Jean-Baptiste VERDIER
Valable jusqu’au : ........... 08/01/2036 Signature :

Le cas échéant, nature de 'ERP : W: Administrations, banques, bureaux
Année de construction :..2005

el

Adresse : ..oceeeereeereenens 25 Chemin de Peyreblanque 09100 PAMIERS

[ Batiment entier

[ Partie de batiment (& préciser) Sin: 183 m?

Propriétaire :

NOHI Zessmasmsapmmsnnmas SCI SOMAFI, Monsieur Jean-
Michel MURATET
Aresse oy 21 Avenue de Foix

09100 PAMIERS

Gestionnaire (s'il y a lieu) :

Adresse : ............ Non renseigné

Consommations annuelles d’énergie

Période des relevés de consommations considérée : 2025-2024-2023

Consommations en énergies Consommations en énergie Frais annuels
finales primaire d’énergie
détail par énergie en kWhgr détail par énergie en kWhep

Bois, biomasse - - -
Electricité Electricité : 12 015 kWher 22 829 kWhep 2379€
Gaz - - -
Autres énergies - - -
Production d’électricité a demeure - - -
Abonnements 658 €
TOTAL 22 829 kWhep 3037 €

Consommations énergétiques
(en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le
refroidissement, I’éclairage et les autres usages, déduction faite de
la production d’électricité a demeure

Emissions de gaz a effet de serre
(GES)
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le
refroidissement, I’éclairage et les autres usages

Consommation estimée : 124 kWhEp/mz.an

Estimation des émissions : 4 kg éqcoz/m2.an

Bdtiment économe Batiment

111 a3 210

C

kWhgp/m2.an
211 a 350

D

351 a 540

541 a 750 F

Béatiment énergivore

Faible émission de GES Batiment

= N
6alil5 B kgeqco,/m?.an
16 a 30 C

31a60 D

Forte émission de GES
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Diagnostic de performance énergétique
(6.3.a bis)

Descriptif du batiment (ou de la partie de batiment) et de ses équipements

Batiment

Chauffage et refroidissement

Eau chaude sanitaire,
ventilation, éclairage

Murs :
Mur en briques creuses d'épaisseur 20 cm avec isolation
intérieure (10 cm) donnant sur I'extérieur

Toiture :
Plafond en plaque de platre donnant sur un comble faiblement
ventilé avec isolation extérieure (20 cm)

Systéme de chauffage :

PAC air/air sans réseau de
distribution installée avant 2008
avec programmateur piéce par
piéce (systeme individuel)

Convecteur électrique NFC, NF**
et NF*** (systéme individuel)

Systéme de production d’ECS :
Ballon électrique a accumulation
vertical (autres catégorie ou
inconnue), contenance ballon
200 L

Systéeme d’éclairage :

Spots halogéne

Spots Led

Ampoules & économie d'énergie

Menuiseries ou parois vitrées :

Porte(s) métal avec 30-60% de double vitrage

Fenétres fixes métal sans rupture de ponts thermiques double
vitrage

Portes-fenétres battantes métal sans rupture de ponts thermiques
double vitrage a isolation renforcée

Fenétres battantes métal sans rupture de ponts thermiques
double vitrage a isolation renforcée

Fenétres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques
double vitrage a isolation renforcée

Fenétres oscillantes hois double vitrage a isolation renforcée

Systéme de refroidissement :
Electrique - Pompe a chaleur
(divisé) - type split

Systéme de ventilation :
VMC SF Auto réglable de 2001
a2012

Plancher bas :

Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton
donnant sur un vide-sanitaire avec isolation sous chape flottante
(réalisée entre 2001 et 2005)

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudiéres joint :

Néant

Nombre d’occupants :
Néant

Autres équipements
consommant de I'énergie :
Matériel Bureautique :

Baie de brassage, PC, Ecrans,
Impirmantes/Copieurs, Broyeur

Matériels professionnels pour
I'exercice du métier :
Ophtalmologie, Orthopsie

Equipements divers :
Four Micro-onde
Réfrigérateur

Plaque Cuisson électrique

Energies renouvelables

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhep/m2.an

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :

Néant

Pourquoi un diagnostic
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

- Pour comparer différents locaux entre eux ;
- Pour inciter a effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer a la réduction des émissions de gaz a effet de serre.

Factures et performance énergétique
La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et
des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus
traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de
consommations peuvent varier de maniére importante suivant la
qualité du batiment, les équipements installés et le mode de gestion
et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Energie finale et énergie primaire
L'énergie finale est I'énergie utilisée dans le batiment (gaz, électricité,
fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il aura fallu les
extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser
plus d'énergie que celle utilisée en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommeées.

Constitution de I'étiquette énergie
La consommation d'énergie indiquée sur ['étiquette énergie est le
résultat de la conversion en énergie primaire des consommations
d'énergie du bien indiquée.

Energies renouvelables
Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules sont

estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les
équipements installés a demeure (sur le batiment ou a proximité
immédiate).

Commentaires:
Néant
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Diagnostic de performance énergétique
(6.3.a bis)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce batiment : les principaux conseils portent sur la gestion
des interruptions ou des ralentis des systémes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou

autres).

Gestionnaire énergie
O Mettre en place une planification énergétique adaptée
a l'établissement.

Chauffage
o Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et

celle du week-end.

o Veérifier la température intérieure de consigne en
période d'occupation et en période d'inoccupation.

O Reéguler les pompes de circulation de chauffage:
asservissement a la régulation du chauffage, arrét en
dehors des relances.

Ventilation

O Si le batiment posséde une ventilation mécanique, la
programmer de maniére a l'arréter ou la ralentir en
période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

Q Arréter les chauffes eau pendant
d'inoccupation.

O Changer la robinetterie traditionnelle au profit de
mitigeurs.

Confort d'été
Q Installer des occultations mobiles sur les fenétres ou
les parois vitrées s'il n'en existe pas.

les périodes

Eclairage .
O Profiter au maximum de I'éclairage naturel. Eviter

d'installer les salles de réunion en second jour ou dans
des locaux sans fenétre.

O Remplacer les lampes a incandescence par des
lampes basse consommation.

O |Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de
présence, notamment dans les circulations et les
sanitaires.

O Optimiser le pilotage de I'éclairage avec par exemple
une extinction automatique des locaux la nuit avec
possibilité de relance.

Bureautique
a Opter pour la mise en veille automatique des écrans

d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de
I'écran et non écran de veille).

aQ Veiller a l'extinction totale des appareils de
bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période
de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils
consomment beaucoup d'électricité en mode veille.

a Opter pour le regroupement des moyens d'impression
(imprimantes centralisées par étage); les petites
imprimantes individuelles sont trés consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

a Sensibiliser le personnel a la détection de fuites
d'eau afin de les signaler rapidement.

O Veiller au nettoyage régulier des lampes et des
luminaires, et a leur remplacement en cas de
dysfonctionnement.

a Veiller a éteindre I'éclairage dans les pieces
inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les
locaux.

O Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager:
extinction des appareils aprés usage (bouilloires,
cafetieres), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
appareils de classe A ou supérieure.

a En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les
salles de classe.

Compléments
Néant
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Diagnostic de performance énergétique
(6.3.a bis)

Recommandations d’amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant a réduire vos consommations d’énergie du batiment ou
de la partie du batiment.

Mesures d’amélioration Commentaires

Envisager la mise en place d'une production d'Eau Chaude Sanitaire par capteurs solaire thermique en
remplacement du systéme de production existant.

Ventilation Nettoyer les bouches d'extraction et les entrées d'air régulierement en les dépoussiérants.
Ventilation Envisager la mise en place d'une Ventilation Mécanique Controlée Simple Flux Hygroréglable B.

Eau chaude Sanitaire

Commentaires
Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011,
arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif a la transmission des diagnostics de performance
energétique a I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie et relatif & I'utilisation réglementaire des logiciels
pour I'élaboration des diagnostics de performance énergétique, décret 2020-1610, 2020-1609, décret 2006-1653, 2006-
1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 & 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 a 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 &
5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Nota:  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert Centre Alphasis
- Batiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE
Nom de l'opérateur : Monsieur Jean-Baptiste VERDIER, numéro de certification : CPDI4791 obtenue le
13/08/2020

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié.
Pour plus d’informations :

www.logement.gouv.fr, rubrique Performance énergétique
www.ademe.fr

DIAGNOSTICS OCCITANIE | Route de Cailhavel 11240 CAILHAU | Tél. : 05 61 60 82 90 4/4
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DIAGAmrtTerR

- %NAI DS CD K@ LHRRHNM DRS K@
FECMEQ@KDR CD UDMSD DS C¥%DWEBT

DNMMDTQ C¥»%NQCQIL Propriétaire

Si différent du propriétaire SCI SOMAFI, Monsieur Jedfichel MURATET
21 Avenue de Foix, 0910(PAMIERS

Identification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse du bien 25 Chemin de Peyreblanque, 09100AMIERS
Description Sommaire Bureaux

Localisation lot principal Sans objet

Désignations des lots Sans objet

Références cadastrales Section : AP 01, N° parcelle(s) : 23 24

/| @STQD DS RHST@SHNM CD K Immeuble bati, bien non indépendant

Permis de construire délivré en 2005

Réglement de copropriété fourni Non

Références de la mission

Commande effectuée le 08/12/2025

Visite réalisée le 09/01/2026  a09:00

Opérateur de repérage Monsieur JeanBaptiste VERDIER

Assurances AXA RCP n° 11442952504 - Montant de garantie :
¢ kkk KkDate dewalidité : 31/12/2026

Soustraitance Sans objet

Résultat du mesurage

Surface habitable : 166,78 m2
Surface hors habitable : 15,15 m?

Fait ACAILHAUIe09/01/2026 Monsieur JeanBaptiste VERDIER
Diagnostiqueur agréé

w.

Réf.: DIAFLK032601 006
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DIAGAMmMTER

Détail des surfaces mesurées

&M QDFKD F&MEQ@KDu

CDR @HFTHKKDR C¥TMD

Piece Surface Habitable
(m2)

(1) Rez de chaussée Ha 0,00

extérieur

(2) Rez de chaussée Accuell 43,22

(3) Rez de chaussée Toilette 2,39

1

(4) Rez de chaussée Sall 9,61

d'Attente 1

(5) Rez de chaussée Bureau | 12,40

(6) Rez de chaussée Bureau | 20,95

(7) Rez de chaussée Archive 3,47

1

(8) Rez de chaussée Salle ¢ 12,03

Pause

(9) Rez de chaussée Sall 4,73

d'eau

(10) Rez de chaussée Cuising 5,92

(11) Rez de chaussée Bureal 25,52

3

(12) Rez de chausség 3,47

Archives 2

(13) Rez de chaussée Sall 19,58

d'Attente 2

(14) Rez de chausség 3,49

Toilettes 2

Total 166,78

Moyens de mesure utilises

Surface
Habitable (m?2)

Hors

15,15

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15,15

DS R@Q@TE HMCHB@SHNM BNMSQ@HQDu K@
LNMSQD DM BNLLDMa@MS O@Q K@ OHDBEL

Motif de non prise en compte

Type de piece exclu par |
réglementation

Nous avons utilisé un laser meétreDISTO D5 LEICA 2441320057

$NMCHSHNMR O@QSHBTKHDQDR C%DWE

Textes de reférence

A Art.R156-1CT BNCD CD K@ BNMRSQTBSHNM DS CD K»%G@AHS@SHNI

A Art. 2 et 3 de la loi n°8%462 du 6 juillet 1989 tendant & améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n°86290 du 23 décembre 1986,

A Art. 78 de laloin°2009 323 C D

. >

A Extrait Art. RI56-1 C T

LNAHKHR@SHNM ONTQ KD KNFDLDMS DS K¢

Art.1 de la loin° 2014 -366 du 24 mars 2014 pour I'acces au logement et un urbanisme rénoyé

BNCD CD K@ BNMRS:LBsBrfadteMabitalle dTiblogkmem @A H S (¢
est la surface de plancher construite, aprés déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons,
marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenétres. Il n'est pas tenu compte de la
superficie des combles non aménagés, caves, seoks, remises, garages, terrasses, loggias, balcons,
séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus a l'articlelB5.-1, locaux communs

et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure a 1,80 métre

Réf.: DIAFLK032601 -006
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DIAGAaMTER &y

A Extrait Art. R.155b CT BNCD CD K@ BNMRSGQLeB Suvitats eD Surfaced® K »G
transparentes permettant d'atteindre I'objectif général mentionné a l'article L. ¥bpeuvent, dans les
conditions fixées par le présent article, donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre
I'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique
des logements par rapport aux bruits de I'extérieur.

Pour bénéficier de la possibilité mentionnée au premier alinéa, les volumes vitrés concernés doivent
respecter les conditions suivantes :

a) Comporter ewsmémes au moins un ouvrant donnant sur I'extérieur ;
b) Etre concus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues a
l'article R. 1531 ;
c) Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur a raison, non compris le plancher, d'au moins
60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations
individuelles ;
e) Ne pas constituer une cour couverte.

A Extrait Art. 2 de la loi n°8262 du 6 juillet 1989 tendant & améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n°86290 du 23 décembre 1986 : « Elles s'appliquent aux locations de locaux a
usage d'habitation principale ou a usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux
garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le
méme bailleur. Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations a caractére saisonnier, @ptiexcde
I'article 3-1, ni aux logements foyers, a l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article
20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, a l'exception de l'artidled®s deux premiers alinéas de l'article
6 et de l'article 201, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de I'exercice d'une
fonction ou de I'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers

A &WSQ@HS CD Kz" QSHBKD hi CD K@ KNH CD L NAdHdtr& @SHNM
de location précise la surface habitable de la chose lowée

A &WSQ@HS CD K¥»@QSB6BK®D Db BEMSR@S KNH KNBK@BENM OQE&BHRD
destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie paode de la construction et de
I'habitation; ».

Réf.: DIAFLK032601 -006 R r rf :
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% preventimmo

Etat des Risques et Pollutions

En application des articles L125-5 @ 7 et R125-26 du code de I'environnement.

Référence : DIA-FLK03-2601-006 Date de réalisation : 10 janvier 2026 (Valable 6 mois)
Mode EDITION*** Selon les informations mises @ disposition par arrété préfectoral :
Réalisé par Jean-Baptiste VERDIER N° 09-2019-06-03-006 du 3 juin 2019

Pour le compte de DIAGNOSTICS OCCITANIE

Références du bien

Adresse du bien
25 Chemin de Peyreblanque
09100 Pamiers

CEEMEY

)
=
aj

=
©

Référence(s) cadastrale(s):
AP0023, AP0024

ERP établi selon les parcelles localisées au cadastre.

Vendeur
SCI SOMAFI, Monsieur Jean-Michel MURATET

Acquéreur

= U NS

Synthéses

A ce jour, la commune est soumise a l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une déclaration de sinistre
indemnisé est nécessaire.

Etat des Risques et Pollutions (ERP)

Votre commune Votre immeuble

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf.
PPRn Inondation approuvé 06/02/2007 non non p-6
PPRn Mouvement de terrain approuvé 06/02/2007 non non p.6
sIs Pollution des sols approuvé 15/03/2019 non - p.8
Périmetre d'application d'une Obligation Légale de Débroussaillement non - p.7

Zonage de sismicité : 2 - Faible @ oui - =

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible @ non - -

i of o il i o doeamentiites Pocon e o Coratfone rone b Vont, Stpombte s to i Tt Brwvanti % Scpteo
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Etat des Risques et Pollutions (ERP)

Votre commune Votre immeuble

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf.

Commune non concernée par la démarche d'étude du risque lié au recul du trait de cote.

Etat des risques approfondi (Synthése Risque Argile / Concernd Détails
ENSA / ERPS)
Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Moyen
Plan d’Exposition au Bruit (4 Non -
Basias, Basol, Icpe Oui 3 sites * a - de 500 métres

* Ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune.

(1) Secteur d’Information sur les Sols.

(2) Zonage sismique de la France d'aprés l'annexe des articles R563-1 G 8 du Code de I'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par I'Arrété du 22 octobre 2010 (nouvelles régles de construction parasismique - EUROCODE 8).

(3) Situation de l'immeuble au regard des zones a potentiel radon du territoire frangais définies & l'article R.1333-29 du code de la santé
publique modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par I'Arrété interministériel du 27 juin 2018.

(4) Information cartographique consultable en mairie et en ligne a l'adresse suivante : https.//www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-

dexposition-au-bruit-peb

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthése ci-dessus sont données a titre informatif. Pour plus
de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.

¥ En mode EDITION, 'utili est resy bie de i localisation ef de fo dé. ination de I'exposition oux risques. ///
L 'édition ef fo diffusion de ce d implique I ptation des Conditions Générales de Vente, disponibies sur fe site Infernef Preventimmo. /// 5QD tQO
Septeo Sofutions Propfech, SAS au copifal sociof de 165 004,56 euros, immafricuiée au Registre du Commerce ef des Société de Grasse sous fe N° RCS 514 061
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Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthése sont données & titre informatif et ne sont pas détaillées dans ce document.

Etat des risques complémentaires (Géorisques)

Risques Concerné Détails

TRI : Territoire & Risque Non ~
important d'Inondation
AZI: Atlas des Zones oui Présence d'un AZI sur la commune sans plus d'informations sur
Inondables l'exposition du bien.

Es

AAAS PAPI : Programmes d'actions

Inondation de Prévention des Non -

Inondations
Remontées de nappes Oui Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave, fiabilité

MOYENNE (dans un rayon de 500 métres).

! i |-

Installation nucléaire

&Q Non -

Mouvement de terrain

BASOL : Sites pollués ou

: 2 Non -
@ potentiellement pollués
i BAS.I'A)S : Sites in.dusrriels ef oui Le bien se situe dans un rayon de 500 métres d'un ou plusieurs
Pollution des sols, = activités de service sites identifiés.
des eaux ou de
l'air ICPE : Installations
Non =

industrielles

@‘ Non -

Cavités souterraines

@ Oui Le bien se situe dans une zone tampon de 1000 métres autour
d'une canalisation.
Canalisation TMD

Source des données : hitps://www.georisques.gouv.fr

¥ En mode EDITION, 'utili esf resy bie de i localisation ef de fo dé. ination de I'exposition oux risques. /// t
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Sommaire

Synthéses L
Formulaire récapitulatif 5
Localisation sur cartographie des risques 6
Obligations Légales de Débroussaillement 7
Procédures ne concernant pas I'immeuble 8
Déclaration de sinistres indemnisés 9
Argiles - Information relative aux travaux non réalisés 10
Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions 11
Annexes 12
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Etat des Risques et Pollutions

Cer érar, @ remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné G étre joint en annexe d'un confrar de vente ou de locarion d'un bien immobilier et @ étre remis, dés ka premiére visite, qu porentiel acquéreur par le vendeur ou au porentiel
locataire par le bailleur. Il doit darer de moins de 6 mois et étre isé, si né ire, lors de I'é i delap de vente, du contrar préliminaire, de I'acte authentique ou du confrat de bail

Situation du bien immobilier (béti ou non bati) Document réalisé le : 10/01/2026
Parcelle(s) : APO023, APOOZ4
25 Chemin de Peyreblanque 09100 Pamiers

Situation de I'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRn prescrit oui non El
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRn appliqué par anticipation oui non El
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRn approuvé oui non E
Les risques naturels pris en compte sont liés @ : (les risques grisés ne fonf pas l'objer d'une procédure PPR sur ko commune)
Inondation Crue torrentielle Remontée de nappe | Submersion marine Avalanche
Mouvement de terrain || Mvt terrain-Sécheresse | Séisme | Cyclone ‘ Eruption volcanique
Feu de forét autre
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du ou des PPRn oui non El
si oui, les travaux prescrits par le réglement du PPR naturel ont été réalisés oui | non |

Situation de I'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRm prescrit oui non E
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRm appliqué par anticipation oui non EI
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRm approuvé oui non E
Les risques miniers pris en compte sont liés a: (les risques grisés ne font pas l'objer d'une procédure PPR sur ko commune)
Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz
Pollution des sols Pollution des eaqux autre ‘
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du ou des PPRm oui | non EI
si oui, les travaux prescrits par le réglement du PPR miniers ont été réalisés ouli non

Situation de I'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPR1]

L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRt approuvé oui non E
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRt prescrit oui non E
Les risques technologiques pris en compte sont liésa : (les risques grisés ne font pas l'objer d'une procédure PPR sur ko commune)
Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection [
L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui non
L'immeuble est situé en zone de prescription oui non IZI
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui [] non
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels I'immeuble oui | non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe & I'acte de vente ou au contrat de location*

*Information @ compléter par le vendeur / bailleur, disponible auprés de la Préfecture

tuation de 'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

Limmeuble est situé dans une zone de sismicité classée en: zone 1 zone 2 zone 3 i zone 4 | zone 5
Trés faible Faible Modérée Moyenne Forte

Situation de Fimmeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon
L'immeuble se situe dans une zone & potentiel radon : zone 1 E zone 2 zone 3
Faible Faible avec facteur de transfert Significatif

Information relative aux sinistres indemnisés par I'assurance suite a une catastrophe N/M/T (catastrophe naturelle, miniére ou technologique)

Limmeuble a donné lieu au versement d’une indemnité a la suite d’une catastrophe N/M/T* oui |:| non |:|

*Informarion & compléter par le vendeur / bailleur

Information relative a la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui non E
Selon les i ions mises Q di ition par l'arréré pré 09-2019-03-15-003 du 15/03/2019 portant création des SIS dans le déparrement

Situation de I'immeuble au regard du recul du trait de c6te (RTC)

Limmeuble est situé sur une commune concernée par le recul du trait de cote et listée par décret oui non El
Limmeuble est situé dans une zone exposée au recul du trait de céte identifiée par un document d’urbanisme :

oui, a horizon d’exposition de 0 @ 30 ans | oui, @ horizon d’exposition de 30 a 100 ans | non zonage indisponible
Limmeuble est concerné par des prescriptions applicables a cette zone oui non
L’immeuble est concerné par une obligation de démolition et de remise en état a réaliser oui non |

*Informarion @ compléter par le vendeur / bailleur

Limmeuble se situe dans un périmétre d’application d’une Obligation Légale de Débroussaillement oui non E
Limmeuble est concerné par une obligation légale de débroussailler oui non

Vendeur SCI SOMAFI, Monsieur Jean-Michel MURATET a le

Acquéreur | a | le |
1 8'ils n'impli pas igation ou d'ii icTi & i iculiére, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent &fre signalés dans les divers d'i ion pré ive er le bien
immobilier, ne sont pas mentionnés par cet éraf.
¥ En mode EDITION, 'utili est resy bie de i localisation ef de fo dé. ination de 'exposition aux risques. /// t
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Inondation Non concerné*

PPRn Inondation, approuvé le 06/02/2007 (multirisque) * L'immeuble n'est pas situé dans le périméfre d'une zone a
risques

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de
I'Etat.

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 1

Le contour du terrain n'est donné qu'a titre indicatif. |

b

Mouvement de terrain Non concerné*

PPRn Mouvement de terrain, approuvé le 06/02/2007 * L'immeuble n'est pas situé dans le périmétre d’'une zone a
(multirisque) risques

Dt tBo S
A
Gl red

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de
I'Etat.

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. \

Le contour du terrain n'est donné qu'da titre indicatif. |

ST
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Obligations Légales de

Non Concerné *
Débroussaillement

* Le bien ne se situe pas dans le périmeétre d’application
d’une obligation Iégale de débroussaillement.

ayLam8nt

RUE Louis PORTET

INONY1EIMAI 30 NIV

ot
SKY
CHEMIN 15ABEN

SREL
e

La carte ci-dessus est issue de la carfographie officielle Géorisques (secteur non identifié par I'arrété ministériel
du 06 avril 2024).
Le contour du terrain n'est donné qu’a titre indicatif.

Périmétre d’Obligation Légale de Débroussaillement.

AVENU

Effectivité des Obligations Légales de Débroussaillement

Le bien doit effectivement étre débroussaillé s’il se situe dans un périméire soumis & des Obligations Légales de Débroussaillement et s’il
remplit 'une ou Pautre des conditions suivantes(cf. article L.134-6 du Code forestier) :

e Il se situe aux abords:
o d'une construction, un chantier ou toute autre installation ;

o d'une voie privée donnant accés d une construction, un chantier ou toute autre installation ;
e Il se situe dans:

o une zone urbaine d’un PLU, une zone constructible d’une carte communale ou une partie actuellement urbanisée d’'une
commune soumise au RNU ;
o une Zone d’Aménagement Concerté, une Association Fonciére Urbaine ou un lotissement ;

e Il accueille

o des résidences démontables constituant I'habitat permanent de leurs utilisateurs ou des résidences mobiles ;
o un camping ou un parc résidentiel destiné a I'accueil d’habitations Iégeéres de loisirs ;
o une installation classée pour la profection de I'environnement.

*** En mode EDITION, f'utili

esf resy bie de i localis ef de for dé. ination de 'exposition aux risques. y
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